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I. Informacje ogólne 

1. Sposób 

opracowania 

Niniejszą Kartę Informacyjną opracowano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1405 z późn. zm.). W celu wyeliminowania wątpliwości co do kompletności 

opracowania w każdej jego części wskazano jaką normę wypełnia. 

 

2. Wnioskodawca 

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana przez: 

ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. 

ul. Koszalińska 3D  

76-200 Słupsk 

 

miejsce planowanego przedsięwzięcia: 

ul. Słoneczna 15 (działka o numerze 291/9) 

76-200 Słupsk 

oraz 

Wariant 1: 

działki o numerach ewidencyjnych:  

291/9, 653, 648, 646, 647, 660, 661, 659, 658, 357/18 

Wariant 2: 

działki o numerach ewidencyjnych:  

291/9, 291/8, 289/5, 655, 656, 301/80, 301/61, 301/81, 644, 659, 658, 357/18 

 

NIP: 8390007728 

REGON: 770528220 

 

3. Przedmiot 

opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Karta Informacyjna dla przedsięwzięcia 

polegającego na wykonaniu stacji transformatorowej 6,3kV/110kV EC 

Słupsk wraz z linią kablową 110kV do GPZ Słupsk „Poznańska” zgodnie 

z warunkami przyłączenia nr P/19/017103 z dnia 22 sierpnia 2019r.  

Przedmiotowa dokumentacja, zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
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oddziaływania na środowisko, jest elementem wniosku o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. W niniejszym opracowaniu dokonano 

opisu planowanej do zastosowania technologii oraz analizy i oceny jej wpływu 

na poszczególne komponenty środowiska oraz charakterystyki stosowanych 

rozwiązań chroniących środowisko. 

Postawienie stacji transformatorowej wraz z linią kabli i przyłączeniem do GPZ 

jest niezbędne dla Zakładu w celu wyprowadzenia mocy elektrycznej do 

rozdzielni SN. 

 

4. Kwalifikacja 

przedsięwzięcia 

Zgodnie z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71) przedmiotowa inwestycja należy do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Kwalifikacji takiej dokonano na podstawie:  

§ 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne 

linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV, 

inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6. 

W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 

1839), przedsięwzięciem potencjalnie znacząco oddziaływującym na 

środowisko są wyłącznie napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu 

znamionowym nie mniejszym niż 110kV inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6 

(vide § 3 ust. 1 pkt 7). Dyspozycją normy nie objęto linii kablowych oraz stacji 

elektroenergetycznych. 

 

5. Usytuowanie 

przedsięwzięcia 

Przedmiotowe przedsięwzięcie – wykonanie stacji transformatorowej  

- realizowane będzie na terenie należącym do ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. przy 

ul. Słonecznej 15 w Słupsku, na działce ewidencyjnej o numerze 291/9 

i powierzchni 3,09 ha. Wnioskodawca posiada wieczyste użytkowanie  w/w 

nieruchomości. Trasa projektowanej linii kablowej będzie przebiegać 

w Wariancie 1 przez działki o numerach ewidencyjnych: 291/9, 653, 648, 646, 

647, 660, 661, 659, 658, 357/18 obręb ewidencyjny 12, jednostka ewidencyjna 

miasto Słupsk, zaś w Wariancie 2 przez działki o numerach ewidencyjnym 

291/9, 291/8, 289/5, 655, 656, 301/80, 301/61, 301/81, 644, 659, 658, 357/18. 

Przyłączenie do Głównego Punktu Zasilającego (GPZ) realizowane będzie na 

działce o numerze ewidencyjnym 357/18, obręb ewidencyjny 12, jednostka 

(art. 62a ust. 1 pkt 1 – 

informacje o rodzaju, 

cechach, skali i 

usytuowaniu 

przedsięwzięcia. 

(art. 62a ust. 1 pkt 1 – 

informacje o rodzaju, 

cechach, skali i 

usytuowaniu 

przedsięwzięcia.) 



http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/uchwaly_rady_miejskiej/15685.html
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10. Powiązania z innymi 

przedsięwzięciami 

Spółka posiada koncesje w zakresie wytwarzania, sprzedaży oraz dystrybucji 

ciepła na podstawie których prowadzona jest dostawa energii cieplnej do 

odbiorców. Planowana inwestycja powiązana będzie z przedsięwzięciem 

realizowanym przez ENGIE EC Słupsk - rozbudową systemu ciepłowniczego 

poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego kogeneracyjnego 

o mocy do 20 MW.  

Przedsięwzięcie objęte niniejszym opracowaniem jest elementem 

projektowanej rozbudowy systemu ciepłowniczego i stanowić będzie 

uzupełnienie procesów wytwarzania energii cieplnej. Postawienie stacji 

transformatorowej wraz z linią kabli i przyłączeniem do GPZ jest niezbędne dla 

instalacji w celu wyprowadzenia mocy elektrycznej do rozdzielni SN.  

 

11. Informacje 

o przedsięwzięciach 

realizowanych 

i zrealizowanych 

Przedmiotowe przedsięwzięcie – wykonanie stacji transformatorowej - 

realizowane będzie na terenie wieczyście użytkowanym przez ENEGIE EC 

Słupsk Sp. z o.o. Przedsięwzięcie objęte niniejszym opracowaniem jest 

elementem projektowanej rozbudowy systemu ciepłowniczego. 

Trasa projektowanej linii kablowej przebiegać będzie przez działki 

nieużytkowane i niezagospodarowane, lub stanowiące drogi zlokalizowane na 

terenach produkcyjno-składowych i usługowych. Planowana inwestycja 

stanowić będzie uzupełnienie procesów wytwarzania energii cieplnej. 
Przedsięwzięcie nie wpłynie na istniejący układ komunikacyjny - układ dróg, 

parkingów, wjazdów pozostanie bez zmian.   

Mając powyższe na względzie oraz w celu scharakteryzowania jego 

oddziaływania na środowisko jako całość, w niniejszej Karcie Informacyjnej 

przedsięwzięcia, dokonano analizy oddziaływań skumulowanych. 

Kumulowanie się oddziaływań, może następować jedynie w fazie realizacji 

przedsięwzięcia jednak z uwagi na bardzo krótki czas robót budowlanych i 

montażowych oraz ich wybitnie lokalny charakter należy przyjąć, iż nie wystąpi 

ono wcale. 

Całość oddziaływań została omówiona w punkcie IV. Oddziaływanie na 

środowisko Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. 
 

(art. 62a ust. 1 pkt 11 – 

informacje o 

przedsięwzięciach 

realizowanych i 

zrealizowanych, 

znajdujących się na terenie, 

na którym planuje się 

realizację przedsięwzięcia, 

oraz w obszarze 

oddziaływania 

przedsięwzięcia lub których 

oddziaływania mieszczą się 

w obszarze oddziaływania 

planowanego 

przedsięwzięcia - w 

zakresie, w jakim ich 

oddziaływania mogą 

prowadzić do 

skumulowania oddziaływań 

z planowanym 

przedsięwzięciem) 
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12. Informacje o pracach 

rozbiórkowych  

Z planowanym przedsięwzięciem nie są związane żadne prace 

rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(art. 62a ust. 1 pkt 14 – 

informacje o pracach 

rozbiórkowych 

dotyczących 

przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na 

środowisko 
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II. Charakterystyka 

środowiska 

w obrębie 

przedsięwzięcia 

1. Opis komponentów 

środowiska 

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski wg Kondrackiego, Słupsk 

położony jest w prowincji Niż Środkowoeuropejski, podprowincji Pobrzeże 

Południowobałtyckie, w makroregionie Pobrzeże Koszalińskie, w obrębie 

Równiny Słupskiej i Wysoczyzny Damnickiej.  

 

Budowa geologiczna 

Utwory czwartorzędowe omawianego obszaru zbudowane są z trzech pięter 

osadów pochodzących z okresu zlodowacenia południowopolskiego, 

środkowopolskiego oraz północnopolskiego. 

Warstwę osadów z okresu zlodowacenia południowopolskiego tworzą 

fluwioglacjalne piaski ze żwirami oraz zalegające na nich gliny zwałowe. 

Środkową część tych utworów tworzą przeważnie drobnoziarniste piaski. 

Miąższość całej warstwy sięga 50m.  

Osady zlodowacenia środkowopolskiego i północnopolskiego tworzą osady 

fluwioglacjalne, dwa poziomy gliny zwałowej oraz podścielające je, 

oddzielające i przykrywające osady zastoiskowe i fluwioglacjalne. Miąższość 

osadów pochodzenia północnopolskiego jest zmienna i wynosi od 10m do 70 

m. Na terenie miasta Słupska, dominującą formą osadów czwartorzędowych 

są gliny zwałowe, a także piaski i żwiry lodowcowe.  

Gleby pokrywające teren klasyfikowane są jako gleby średnie i słabe. Obecnie 

mają charakter industrialny, albowiem zostały przekształcone na skutek 

działalności człowieka związanej z rozbudową miejską i działalnością 

gospodarczą.  

 

Wody powierzchniowe i podziemne  

Obszar planowanego przedsięwzięcia, znajduje się na terenie dorzecza Wisły, 

dla którego zostało uchwalone Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

18 października 2016 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2016 Nr 1911) (zwany dalej: Planem 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły). Najbliższa rzeka Słupia 

znajduje się w odległości ok. 0,3 km na wschód, od planowanego 

przedsięwzięcia. Omawiany teren, należy do regionu wodnego Dolnej Wisły i 

znajduje się w obrębie zlewni Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) 
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Park Krajobrazowy Dolina Słupi 

Obszar ma powierzchnię 37 040 ha i oddalony jest od granicy planowanego 

przedsięwzięcia o ok. 3,6 km w kierunku południowym. Park Krajobrazowy 

został utworzony w 1981 r. oraz położony na terenie 7 gmin (Słupsk, Kobylnica, 

Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Dębnica Kaszubska, Borzytuchom) 

i 2 powiatów (słupskiego i bytowskiego). Park posiada otulinę, której 

powierzchnia wynosi 83 170 ha. Park Krajobrazowy Dolina Słupi swym 

zasięgiem obejmuje obszar środkowego i dolnego biegu rzeki Słupi i jej zlewni. 

Jest to jedyny w województwie pomorskim park typu dolinnego, którego teren 

został ukształtowany w okresie topnienia lądolodu północnoatlantyckiego. 

Omawiany obszar charakteryzuje się dużą lesistością (72% powierzchni parku), 

występowaniem torfowisk oraz jezior lobeliowych, ramienicowych, 

dystroficznych i starorzeczy. Dla ochrony najcenniejszych fragmentów 

naturalnej przyrody, na terenie Parku utworzonych zostało 8 rezerwatów 

przyrody oraz ustanowionych ok. 70 pomników przyrody ożywionej 

i 1 przyrody nieożywionej. Utworzono również kilka użytków ekologicznych, 

chroniących głównie  ekosystemy wodno-błotne. 

 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy – Kraina w Kratę w Dolinie Rzeki 

Moszczeniczki 

Obszar ma powierzchnię 2572,24 ha i oddalony jest od granicy planowanego 

przedsięwzięcia o ok. 7,2 km w kierunku zachodnim i północno-zachodnim. 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy został utworzony na mocy Rozporządzenia 

Wojewody Pomorskiego, Nr 21/07, z dnia 21 czerwca 2007r. w celu ochrony 

cennych fragmentów tradycyjnego krajobrazu wiejskiego, doskonale 

zachowanych zespołów architektury regionalnej oraz wysokich walorów 

przyrodniczych doliny rzeki Moszczeniczki.  

Rzeka Moszczeniczka ma długość 11km i jest dopływem rzeki Wieprz. Dolina 

rzeki Moszczeniczki położona jest na terenie gminy Słupsk, natomiast obszar 

omawianego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego – na Równinie 

Sławieńskiej.  
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3. Zabytki i inne dobra 

kultury 

Na terenie przedsięwzięcia nie występują obszary i obiekty podlegające 

przepisom o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Na podstawie map 

dostępnych na stronie geoportal.gov.pl, przy podłączonych mapach INSPIRE – 

rejestr zabytków nieruchomych, oraz na podstawie rejestru zabytków dla 

miasta Słupsk publikowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, 

zidentyfikowano kilka zabytków położonych w dalszym otoczeniu od 

planowanego przedsięwzięcia. Wszystkie zabytki wpisane do rejestru 

zabytków, wraz z numerem rejestru i odległością od inwestycji przedstawiono 

w tabeli poniżej. 

 

Tabela  Zabytki położone w dalszym otoczeniu 

Nazwa Czas powstania 
Nr rejestru 

zabytków 

Odległość od 

inwestycji 

szkoła (elewacje i sień z klatką 

schodową), ul. Lutosławskiego 23, 
1887-89 A-1861  

ok. 1,2 km w 

kierunku 

północno-

wschodnim  

willa, ob. Szkoły muzycznej,  

ul. Szczecińska 106 
po 1920r. A-266 

ok. 1,6 km w 

kierunku 

północno-

zachodnim 

kościół ewangelicko-augsburski 

pw. św. Piotra,  

ul. Słowackiego 40 

 

1860r. 
A-310 

ok. 1,5 km w 

kierunku 

północno-

wschodnim 

dom, ul. Słowackiego 42, 1 poł. XIX A-447 

ok. 1,5 km w 

kierunku 

północno-

wschodnim 

 

Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego oddziaływania na zabytki 

znajdujące się w Słupsku. 
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III. Charakterystyka 

przedsięwzięcia 

1. Techniczny opis 

przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie, które objęte jest niniejszym opracowaniem, polega na 

wykonaniu stacji transformatorowej 6,3kV/110kV EC Słupsk wraz z linią 

kablową 110kV do GPZ Słupsk „Poznańska” zgodnie warunkami 

przyłączenia nr P/19/017103 z dnia 22 sierpnia 2019r.  

 

Z zacisków prądowych głowicy kablowej 110kV w polu nr 4 GPZ Słupsk 

Poznańska zostanie wyprowadzona linia kablowa WN kablem 3 x XRUAKXS 

240/120 mm2. Przewidziano dwa warianty realizacji trasy kabla.  

W GPZ EC Słupsk zostanie zabudowany transformator olejowy 110 kV/6,3 kV 

wraz z aparaturą łączeniową i pomiarową. W pomieszczeniu zostało 

przewidziane miejsce na 5 szaf o wymiarach 800x800 mm: 

1 - FR - szafa pola rozdzielni 110 kV 

2 - FQ - szafa pomiaru energii 

3 - FT - szafa telemechaniki 

4 - SUT - szafa urządzeń telekomunikacji 

5 - rezerwa 

Dostęp do szaf możliwy jednostronny. Korytarz przejścia wzdłuż frontów >1,4 

m. Należy wykonać łącze światłowodowe do GPZ Słupska Poznańska w celu 

przesyłu danych pomiarowych kompatybilnych z systemem pomiarowym 

Energa-Opertor SA. 

GPZ EC Słupsk zostanie wyposażony w układ pomiaru jakości energii zgodnie z 

IRIESD z transmisją do systemu monitorowania jakości energii w Centralnej 

Dyspozycji Mocy. Wszystkie dane pomiarowe oraz sterowanie będzie 

przekazywane do Systemu Zarządzania Energią i Mocą EC Słoneczna.  

 

Z zacisków transformatora w GPZ EC Słupsk zostanie wyprowadzona 

Wewnętrzna Linia Kablowa SN kablem 3 x 3 x XnRUHKXS 500/50 mm2 do 

rozdzielni SN w budynku EC Słoneczna. Rozdzielnia wyposażona będzie 

w wyłączniki, automatykę zabezpieczającą i układy synchronizacji. 

  

(art. 62a ust. 1 pkt 3 – 

informacje o rodzaju 

technologii 
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2. Ewentualne 

warianty 

przedsięwzięcia 

Wariant proponowany przez wnioskodawcę 

Nie przewiduje się innego wariantu przedsięwzięcia niż wskazano w niniejszym 

opracowaniu. Wnioskodawca proponuje realizację przedsięwzięcia 

polegającego na wykonaniu stacji transformatorowej 6,3kV/110kV przez ENGIE 

EC Słupsk wraz z linią kablową 110kV do GPZ Słupsk "Poznańska", w zakresie 

wskazanym w punkcie III.1 niniejszej Karty Informacyjnej.  

Biorąc pod uwagę lokalizację przedsięwzięcia, zaawansowanie technologiczne 

oraz niewielką uciążliwość dla środowiska naturalnego, jego realizacja w wersji 

opisanej w niniejszym opracowaniu zasługuje na aprobatę. 

Spółka gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa oraz spełnia wymogi 

ekologiczne. 

 

Ewentualne warianty przedsięwzięcia 

Rodzaj przedsięwzięcia i jego zakres, nie generuje wielu możliwości 

rozpatrywania go w innych wariantach niż planowany.  

 

Wariant związany z lokalizacją przedsięwzięcia: 

Nie ma możliwości rozpatrywania wariantu alternatywnego związanego 

z lokalizacją, gdyż przedsięwzięcie objęte niniejszym opracowaniem jest 

elementem projektowanej rozbudowy systemu ciepłowniczego i stanowić 

będzie uzupełnienie procesów wytwarzania energii cieplnej. Ponadto, zgodnie 

z mapą do celów informacyjnych przez teren działki, na którym ma powstać 

stacja transformatorowa przebiega przyłącze wodociągowe oraz kanalizacja 

sanitarna natomiast na działkach sąsiednich występuje uzbrojenie podziemne 

(wodociąg, kanalizacja deszczowa, sieć elektroenergetyczna, 

telekomunikacyjna, rurociągi ciepłownicze).  

 

Wariant związany z rodzajem przedsięwzięcia: 

Za wariant alternatywny można by uznać wariant szerszy obejmujący 

wykonanie stacji transformatorowej o wyższym napięciu. Jednakże, z punktu 

widzenia Wnioskodawcy taka inwestycja nie jest uzasadniona ekonomicznie.  

 

Wariant związany z oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko: 

W ocenie autorów, realizację przedsięwzięcia w zakresie proponowanym przez 

Wnioskodawcę należy uznać za najkorzystniejszą dla środowiska. Ocena taka 

wynika z tego, że inwestycja zlokalizowana będzie na obszarze z dala od 

zabudowy mieszkaniowej. Realizowana będzie na terenach określonych jako 

(art. 62a ust. 1 pkt 4 – 

informacje o 

ewentualnych 

wariantach 

przedsięwzięcia, przy 

czym w przypadku drogi 

w transeuropejskiej 

sieci drogowej każdy z 

analizowanych 

wariantów drogi musi 

być dopuszczalny pod 

względem 

bezpieczeństwa ruchu 

drogowego.) 
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Energia elektryczna i paliwa 

Nie przewiduje się wykorzystania energii elektrycznej w związku z realizacją 

przedsięwzięcia. Może jednak zajść konieczność jej wykorzystania na potrzeby 

dozoru i oświetlenia placu budowy. 

Paliwa wykorzystywane będą do zasilania maszyn budowlanych oraz 

samochodów obsługujących budowę. 

 

Faza eksploatacji 

Woda 

W ramach realizowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się zużycia wody 

w fazie eksploatacji. 

 

Surowce 

W związku z funkcjonowaniem przedmiotowej instalacji, nie przewiduje się 

dodatkowego zużycia surowców. 

 

Energia elektryczna 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną dla planowanego przedsięwzięcia 

związane będzie wyłącznie z dozorem i sterowaniem instalacji, a co za tym idzie 

jej wielkość uznać można za pomijalną. 
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4. Ryzyko 

wystąpienia 

poważnej awarii 

lub katastrofy 

naturalnej 

i budowlanej 

Planowana inwestycja ze względu na rodzaj działalności nie jest klasyfikowana 

jako instalacja zagrożona wystąpieniem poważnej awarii zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie 

rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, 

decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładów o zwiększonym lub dużym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U.2016.138). 

 

Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia, panujący klimat, podłoże geologiczne, 

oraz odległość od wód powierzchniowych, w racjonalnym ujęciu nie przewiduje 

się możliwości wystąpienia katastrofy naturalnej (tsunami, trzęsienia ziemi, 

zapadliska). 

Na podstawie informacji zawartych na stronie mapy.isok.gov.pl/imap – 

hydroportalu publikującego mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka 

powodziowego, po analizie arkusza N-33-59-C-a-3 stwierdza się, że teren 

planowanego przedsięwzięcia nie jest zaliczany do obszarów szczególnego 

zagrożenia powodziowego.  

 

Biorąc pod uwagę niewielki zakres inwestycji oraz fakt, iż przedsięwzięcie 

realizowane będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także to, że 

na każdym etapie realizacji prace przebiegać będą zgodnie z przyjętym 

harmonogramem zakładającym najlepsze praktyki oraz opartym o postęp 

techniczny i technologiczny – nie występują przesłanki świadczące o ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy budowlanej. Należy również 

podkreślić posiadane doświadczenie Wnioskodawcy w zakresie 

dotychczasowego, wieloletniego prowadzenia Instalacji zajmujących się 

wytwarzaniem i dystrybucją energii cieplnej.  

  

W związku z powyższym, planowane przedsięwzięcie nie stwarza zagrożenia 

poważną awarią przemysłową i nie stanowi źródła nadzwyczajnego zagrożenia 

środowiska. 

 

(art. 62a ust. 1 pkt 12 – 

ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii lub 

katastrofy naturalnej i 

budowlanej 
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6. Transgraniczne 

oddziaływanie na 

środowisko 

Ze względu na charakter przedsięwzięcia, a także dużą odległość do 

granicy państwa, transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia na 

środowisko nie występuje. 

 

(art. 62a ust. 1 pkt 8 – 

informacje o możliwym 

transgranicznym 

oddziaływaniu na 

środowisko 


















































